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4.2.1.3.2 Synoptique de la station d’épuration 

 

Le synoptique de la station d’épuration de Loriol-Sur-Drôme, issu du manuel d’autosurveillance est 

présenté ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Synoptique de la station d’épuration (Manuel autosurveillance) 
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4.2.1.3.3 Caractéristiques techniques de la station d’épuration 

Les caractéristiques techniques de la station d’épuration sont décrites dans le tableau ci-après par 

poste par ordre d’apparition : 

Tableau 7 : Descriptif technique de la station d’épuration 

Descriptifs techniques Photographie 

Poste de relèvement 
4 pompes de 120 m3/h (unitaire)  
1 bâche équipée d’un trop-plein en direction 
du bassin d’orage 

 

Bassin d’orage et by-pass 

Bassin de 665 m3 avec pompes de vidange 
vers le prétraitement et trop-plein vers un 
canal de comptage équipé d’un débitmètre 
ultrasons Endress-Hauser  avec mesure par 
conversion hauteur/débit 

 

Prétraitements 
2 tamis rotatif de 750 microns 
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Descriptifs techniques Photographie 

Comptage en entrée STEP 
Canal de comptage après prétraitements 
équipé d’un débitmètre Endress-Hauser avec 

mesure par conversion hauteur/débit et d’un 
préleveur HACH LANGE 

 

Traitement biologique 
Chenal d’aération de 2 500 m3 avec aération 
par diffuseurs à l’aide de 3 surpresseurs de 
1 500 Nm3/h et 1 dégazeur  

 

Décantation 
Clarificateur raclé d’une surface de 300 m² 
au miroir et d’un volume de 1 050 m3 

3 pompes de recirculation de 135 m3/h vers 
le chenal d’aération 
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Descriptifs techniques Photographie 

Traitement des boues 
1 silo de stockage des boues épaissies de 
135 m3 avec extraction des boues par une 
pompe de 4 à 22 m3/h 
1 Pré-épaississeur de 135 m3 avec injection 

de chlorure ferrique 
Déshydratation par filtre à presse avec ajout 
de polymères  

 

Canal de sortie et rejet STEP 
Canal de sortie équipé d’un débitmètre 

Endress-Hauser avec mesure par conversion 
hauteur/débit et d’un préleveur BULHER 
MONTEC 
Rejet des eaux usées traitées dans la Gueule 
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4.2.1.3.4 Analyse des données d’autosurveillance 

4.2.1.3.4.1 Hypothèses et dotations unitaires retenues 

La station d’épuration a été dimensionnée pour traiter une charge de pollution de 720 kg DBO5/j et 
une charge hydraulique de 1 370 m3/j. 

 

 

 

 

 

 
4.2.1.3.4.2 Analyse des volumes journaliers 

Le graphique page suivante présente l’ensemble des volumes journaliers mesurés en entrée de la 
station d’épuration entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016 tous temps confondus. 

L’analyse de ce graphique montre que chaque année les volumes en entrée de station d’épuration 

augmentent considérablement selon la période considérée, à savoir : 

 Autour de 700 m3/j en période de nappe basse ;  

 Autour de 1 000 m3/j en période de nappe haute ;  

 De 1 000 m3/j à 5 000 m3/j suite à des épisodes pluvieux plus ou moins intenses. 

 

La synthèse des volumes en entrée de station est présentée dans le tableau ci-après. 

Tableau 8 : Analyse des volumes en entrée de station d'épuration (A2+A3) tous temps 

confondus (2012 - 2016) 

Année 
Capacité 
nominale 

2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 

Nombre valeurs 

2 000 m3/j 

366 351 365 365 365 1 812 

Moyenne (m3/j) 1 040 1 435 1 886 1 351 923 1 326 

% / Capacité 52% 72% 94% 68% 46% 66% 

Percentile 95 (m3/j) 2 019 3 061 4 270 3 234 1 477 3 143 

% / Capacité 101% 153% 214% 162% 74% 157% 

 

Sur les cinq dernières années, la capacité nominale de la station d’épuration de Loriol-sur-Drôme est 

dépassée en hydraulique en période de pointe (percentile 95).  

A la lecture de l’arrêté du 21/07/2015, le débit de référence, égale au percentile 95 des 5 dernières 
années, est ainsi égal à 3 143 m3/j. 

 

 

 

 

 

CAPACITE NOMINALE DE LA STEP 

La capacité nominale de la station d’épuration de Loriol-sur-Drôme est de 12 000 EH. 

Cette capacité est déterminée à partir de la charge maximale en DBO5 que la station 

peut traiter (720 kg/j) et la dotation unitaire standard de 60 g/j/EH. 

CAPACITE HYDRAULIQUE DE LA STEP 

A la lecture des données d’autosurveillance, la STEP est saturée d’un point de vue 

hydraulique en période de pointe (temps de pluie). 
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Figure 18 : Evolution des volumes journaliers en entrée de STEP tous temps confondus (2012-2016) 

 

Réduction progressive 
des volumes 



COMMUNE DE LORIOL SUR DROME 
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 
 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
MEMOIRE 
GROUPE MERLIN/Réf doc : R51004-ER1-ETU-ME-1-026 - Ind  A . Le 11/12/2017 Page 49/84 

Au vu de l’arrêté du 21/07/2015, les déversements sont jugés conformes tant que le déversement 
intervient lorsque le volume arrivant en tête de station d’épuration est supérieur au débit de 

référence, soit le percentile 95 des dernières années (3 143 m3/j). 

Les volumes déversés depuis 2012 sont synthétisés par année au niveau du tableau ci-après. 

  

Tableau 9 : Déclenchement des by-pass de la station d’épuration 

Année 
Déclenchements du by-

pass entrée STEP 
Volumes déversés Nombre de non-conformités 

2012 4 1 586 m3 2 

2013 9 3 256 m3 4 

2014 24 18 760 m3 3 

2015 13 5 800 m3 9 

2016 2 1 036 m3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Evolution des volumes déversés au niveau du by-pass de la STEP de Loriol 

(2012 – 2016) 

 

CONFORMITE SYSTEME DE TRAITEMENT – DEVERSEMENTS 

A la lecture des données d’autosurveillance, la STEP est non conforme de 2012 à 
2015 à cause de déversements observés en dessous du débit de référence mais est 

conforme en 2016.  
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4.2.1.3.4.3 Caractérisation de l’effluent 

Le rapport DCO / DBO5 permet de caractériser l’effluent reçu par la station d’épuration et d’évaluer sa 

biodégradabilité. Un rapport supérieur à 3 permet de qualifier l’effluent d’industriel. 

La caractérisation de l’effluent au niveau de la station d’épuration de Loriol-sur-Drôme est présentée 

ci-après. 

 

Tableau 10 : Caractérisation de l'effluent traité (2011-2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de l’ensemble des données d’autosurveillance permet de conclure sur un effluent traité par 
la station d’épuration de type domestique en moyenne.  

 

4.2.1.3.4.4 Détermination de la capacité résiduelle de la station 

La capacité résiduelle de la station d’épuration de Loriol-sur-Drôme est estimée à partir des données 

d’autosurveillance temps sec des 5 dernières années. 

Ces données sont à comparer avec les prévisions urbanistiques prévues par le PLU afin de vérifier si la 

station d’épuration est capable de pouvoir traiter les effluents projetés supplémentaires induits par le 
développement démographique des communes raccordées.  

 

Tableau 11 : Analyse des charges de pollution DBO5 en entrée de station d'épuration 
temps sec (2012 - 2016) 

Année Capacité  2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 

Nombre de valeurs 

720 kg/j 
12 000 EH 

18 16 9 20 15 78 

Moyenne (kg/j) 237 190 218 226 229 221 

% / Capacité 33 % 26 % 30 % 31 % 32 % 31 % 

Equivalent-Habitant* 3 955 3 169 3 626 3 774 3 818 3 683 

Percentile 95 (kg/j) 308 275 277 300 309 301 

% / Capacité 43 % 38 % 39 % 42 % 43 % 42 % 

Equivalent Habitant* 5 136 4 584 4 624 4 996 5 148 5 018 

Maximum (kg/j) 401 314 307 300 409 409 

% / Capacité 56 % 44 % 43 % 42 % 57 % 57 % 

Equivalent Habitant*  6 679 5 235 5 119 5 000 6 817 6 817 

* 1EH = 60 gDBO5/j 

 

A noter que le graphique page suivante présente les données d’autosurveillance tous temps 
confondus, contrairement au tableau précédent. 

DCO / DBO5 Données 

Nombre de valeurs 104 

Minimum 1,5 

Moyenne 2,5 

Centile 95 3,6 

Maximum 4,1 

Caractérisation de 
l’effluent 

2 < Effluent domestique < 3 
Effluent industriel > 3 
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Figure 20 : Evolution des charges de pollutions entrantes en DBO5 (2012-2016) 
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L’analyse de la capacité résiduelle d’une station d’épuration s’effectue sur la base de la Charge de 
Pollution Brute Organique (CPBO), correspondant à la charge journalière moyenne de la semaine 

au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l’année. Afin de 

déterminer la CPBO et faire abstraction des valeurs aberrantes, l’outil statistique « Percentile 95 » 
est utilisé sur la base de 78 valeurs (valeurs observées au cours des 5 dernières années en période de 

temps sec). 

Sur la base de l’analyse des données d’autosurveillance des 5 dernières années en charges de 

pollution DBO5, la station d’épuration fonctionne : 

 à 31 % de sa capacité en moyenne ; 

 à 42 % de sa capacité en percentile 95. 

 

La capacité résiduelle de la station d’épuration est donc de : 

 500 kg/j de DBO5 en moyenne, soit de 8 300 EH (base 1EH = 0,06 kg/j) ; 

 419 kg/j de DBO5 en percentile 95, soit de 7 000 EH (base 1EH = 0,06 kg/j). 

 

L’évolution démographique retenue jusqu’en 2028 induit une augmentation globale d’environ 
1 000 habitants auxquels il faut ajouter les nouvelles habitations raccordées dans le cadre du 

programme de travaux (50 nouveaux logements, soit environ 125 EH - cf. 4.5.1).  

 

Le tableau suivant présente ainsi la capacité résiduelle de la station d’épuration en situation projetée. 

 
 

Tableau 12 : Détermination de la capacité résiduelle projetée de la STEP 

Situation 
EH 

supplémentaires 
Capacité résiduelle STEP 

Situation actuelle - 
8 300 EH en moyenne 

7 000 EH en pointe 

Situation projetée 2030 + 1 125  EH 
7 175 EH en moyenne 

5 875 EH en pointe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITE RESIDUELLE DE LA STATION D’EPURATION 

La station d’épuration de Loriol-sur-Drôme est largement en capacité de traiter les 

effluents projetés de la commune.  
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4.2.1.3.4.5 Respect des niveaux de rejet 

 

 Rappel des niveaux de rejets 

Les niveaux de rejet de la station d’épuration de Loriol-sur-Drôme ont été définis dans l’arrêté n°2843 

du 30/05/2000 et sont rappelés ci-après. Le niveau de rejet doit ainsi être respecté en 
concentration ou en rendement afin d’être jugé conforme. 

 

Tableau 13 : Rappel des niveaux de rejet de la STEP de Loriol-sur-Drôme 

 Concentration Rendement 

DBO5 22 mg/l 80 % 

DCO 125 mg/l 75 % 

MES 35 mg/l 90 % 

N-NH4 4 mg/l - 

 

 

 Analyse des performances de la STEP 

Le tableau ci-après synthétise les données d’autosurveillance en sortie de station d’épuration. 

 

Tableau 14 : Concentrations et rendements observés au rejet de la STEP (2012-2016) 

Paramètre 
DBO5 DCO MES N-NH4 

mg/L % mg/L % mg/L % mg/L 

Rappel des niveaux de rejet 22 80 125 75 35 90 4 

Nombre de valeurs 129 129 129 129 129 129 64 

Minimum 3,0 91% 10,0 83% 2,0 76% 0,8 

Moyenne 3,2 99% 23,2 96% 4,7 98% 1,2 

Maximum 7,0 100% 49,0 100% 26,0 100% 4,0 

 

 

Selon l’arrêté du 21/07/2015, avec 24 échantillons prélevés par an en moyenne, 3 non conformités au 

maximum sont autorisées.  

 

La STEP de Loriol-sur-Drôme affiche de bons niveaux de performances hormis pour certaines 

analyses ou le niveau de rendement en MES n’est pas atteint. Toutefois, ces bilans sont jugés 
conformes car respectueux de la limite en concentration du rejet. 
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4.2.2 ETAT DES LIEUX – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

4.2.2.1 Compétence 

Les habitations situées dans les zones d’assainissement non collectif doivent être équipées de 

systèmes d’épuration conformes à la réglementation et en bon état de fonctionnement. 

Conformément à l’article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales en vigueur au 

14/07/2010, les communes sont tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle 
des dispositifs d’assainissement non collectif. Elles peuvent également, si elles le décident et 

sur demande du propriétaire, en assurer l’entretien et effectuer les travaux de réhabilitation. 

Ce travail revient au service public d’assainissement non collectif (ou SPANC), qui est géré par le 
Syndicat Intercommunal pour la Gestion Mutualisée de l'Assainissement (SIGMA). 

 

Le contrôle des installations pourra être encadré de la manière suivante : 

 Installations neuves ou à réhabiliter :  

 examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de 
construire ou d’aménager ;  

 vérification de l’exécution ; 

 Autres installations : 

 vérification du fonctionnement et de l’entretien ; 

 si nécessaire, une liste des travaux à effectuer est réalisée pour éliminer les dangers pour la 
santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. 

 

A noter que conformément à l’article L. 2224-8 du CGCT en vigueur : 

« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations 
d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis 
selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. » 

 

4.2.2.2 Recensement des installations 

Un bilan du nombre d’installations d’assainissement non collectif et de leur état a été effectué par le 
SIGMA en septembre 2014. 

Ce dernier est présenté dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 15 : Recensement des installations ANC et de leur diagnostic 

Paramètre Etat en 09/2014 

Installation conforme 31 

Installation conforme avec réserve 147 

Installation non conforme 392 

Installation non visitée avec refus 13 

Installation non visitée 78 

Total des Installations ANC 661 
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4.2.2.3 Dispositions à l’Assainissement non collectif 

Au cours du Schéma Directeur d’Assainissement réalisé par Saunier Environnement en 1997, des 
nombreuses études hydrauliques réalisées sur le territoire de la commune de Loriol-sur-Drôme et des 

diagnostics effectués par le SPANC du Syndicat Intercommunal pour la Gestion Mutualisée de 
l'Assainissement (SIGMA), de nombreux sondages et tests d’infiltration ont été réalisés. 

Ces derniers ont ainsi permis de définir, au niveau de la cartographie présentée en page suivante, de 

grandes zones en fonction du type de sol rencontré et leur capacité d’infiltration générale associée. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PERMEABILITE DES SOLS 

Il est important de préciser que les zones présentées au niveau de la carte 

disponible en page suivante représentent des tendances générales, une analyse de 

sol spécifique dans une zone pouvant présenter des résultats différents. 

Ainsi, une étude de sol à la parcelle sera systématiquement nécessaire lors du dépôt 

de permis de construire afin de déterminer le procédé d’infiltration des eaux usées 
traitées et/ou des eaux pluviales.     

Figure 21 : Etat de l'ANC en Septembre 2014 (SIGMA) 

ETAT DE L’ANC 

Au bilan de Septembre 2014, seulement 27 % des installations étaient jugées 
comme conformes (31 % sans prise en compte des installations non visitées). 

Au dernier pointage de Juin 2015, le nombre d’installations en ANC a chuté à 590 
installations suite au raccordement de plusieurs quartiers au réseau 

d’assainissement collectif. Le taux de conformité des installations était alors de 

29 % (417 non-conformités). 
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Les différents types de sols retrouvés sur la commune de Loriol sur-Drôme sont répartis selon les 
zones suivantes : 

 La zone à l’extrême Ouest de la commune avec des sols où la nappe est affleurante ; 

 La zone de plaine à l’Ouest de l’A7 avec des sols limoneux où la perméabilité varie de 20 à 50 
mm/h environ ; 

 La zone de plaine à l’Est de l’A7 avec des sols limoneux beaucoup plus hétérogènes (mélangés 
avec des graviers ou des argiles) impliquant une analyse au cas par cas mais dont on peut 

distinguer : 

 Une zone Sud avec une situation de terrasse, sables, graviers et galets perméables ; 

 Une zone Nord-Ouest avec la présence d’un chapeau argileux à 3m de profondeur ; 

 Une zone au Nord-Est avec la présence de sables, graviers et galets mais avec une 
potentielle remontée de nappes ; 

 La zone de coteau à l’Est de la commune avec des sols lœssiques mais dont la présence 
d’argiles rend la perméabilité extrêmement variable. 

 

Il est rappelé que les sols limoneux et lœssiques présents sur la commune de Loriol-Sur-Drôme, 
notamment à l’Est de l’autoroute A7, sont très hétérogènes et impliquent une analyse au cas par cas 

afin de déterminer leur perméabilité. Ainsi, les tests de perméabilité affichés au niveau de la 
cartographie peuvent être pour certains cas en contradiction avec leur zone affiliée. 
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4.3 ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT 

Le zonage de l’urbanisation considéré ci-après correspond aux zones définies dans le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) en cours d’élaboration. Les caractéristiques des différentes zones du PLU et le 

zonage d’assainissement retenu pour chacune et leur justification sont détaillés ci-après. 

 

4.3.1 ZONES URBAINES 

4.3.1.1 Zone UA 

Il s’agit d’une zone urbaine correspondant au centre ancien du village. Toutes les habitations et 
parcelles dans cette zone sont actuellement raccordées ou raccordables au réseau d’assainissement 

collectif. 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle et des perspectives de développement, le type 
d’assainissement retenu est le suivant : 

 

 

 

 

4.3.1.2 Zone UB 

Il s’agit de onze zones urbaines situées autour du centre-ville ancien, « au niveau de la première 
couronne » présentant une zone d’habitats dense. Toutes les habitations et parcelles dans cette zone 

sont actuellement raccordées ou raccordables au réseau d’assainissement collectif.   

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle et des perspectives de développement, le type 
d’assainissement retenu est le suivant : 

 

 

 

 

4.3.1.3 Zone UC 

Il s’agit de dix zones urbaines majoritairement résidentielle (lotissements) au niveau de la « deuxième 
couronne » de la ville. La majorité des habitations et parcelles dans cette zone sont actuellement 

raccordées ou raccordables au réseau d’assainissement collectif, sauf quelques parcelles situées 
Chemin St Pierre et Rue Vincent d’Indy.  

Le raccordement de ces parcelles nécessite la réalisation d’extensions de réseau. 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle et des perspectives de développement, le type 
d’assainissement retenu est le suivant : 

 

 

 

TYPE D’ASSAINISSEMENT EN ZONE UA 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ACTUEL 

TYPE D’ASSAINISSEMENT EN ZONE UB 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ACTUEL 

TYPE D’ASSAINISSEMENT EN ZONE UC 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ACTUEL ET PROJETE 
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4.3.1.4 Zone UD 

Il s’agit de sept zones urbaines résidentielles au pied des collines de Loriol-sur-Drôme, au Sud-Est de 

la commune. Toutes les habitations et parcelles dans cette zone sont actuellement raccordées ou 
raccordables au réseau d’assainissement collectif. La majorité des habitations et parcelles dans cette 

zone sont actuellement raccordées ou raccordables au réseau d’assainissement collectif, sauf quelques 
parcelles situées Rue Olivier de Serres et Chemin de Laye. 

Le raccordement de ces parcelles nécessite la réalisation d’extensions de réseau pour le Chemin 

de Laye. Concernant la Rue Olivier de Serres, compte tenu du coût disproportionné de la réalisation 
de l’extension de réseau et de la bonne aptitude des sols à l’infiltration au niveau du lotissement 

concerné, cette zone est maintenue en zone d’Assainissement Non Collectif (ANC) (cf.4.5.1.4). 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle et des perspectives de développement, le type 

d’assainissement retenu est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.5 Zone UI 

Il s’agit de quatre zones urbaines situées au Nord et à l’Ouest de la commune à vocation industrielle 
et commerciale. Toutes les installations et parcelles dans cette zone sont actuellement raccordées ou 

raccordables au réseau d’assainissement collectif. 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle et des perspectives de développement, le type 

d’assainissement retenu est le suivant : 

 

 

 

 

 

4.3.2 ZONES A URBANISER : ZONE AU 

Il s’agit de cinq zones ouvertes à l’urbanisation, situées au Nord (extension zone des Crozes), à l’Est 
(Chemin du Colombier) et à l’Ouest (extension zone Champgrand) qui sont composées de parcelles 

raccordables au réseau d’assainissement collectif (réseau présent en limite de la zone). 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle et des perspectives de développement, le type 

d’assainissement retenu est le suivant : 

 

 

 

 

TYPE D’ASSAINISSEMENT EN ZONE UI 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ACTUEL 

TYPE D’ASSAINISSEMENT EN ZONE UD 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ACTUEL ET PROJETE 
sauf zone ANC (Rue Olivier de Serres) définie dans 

la carte du zonage 

TYPE D’ASSAINISSEMENT EN ZONE AU 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ACTUEL ET PROJETE 
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4.3.3 ZONES AGRICOLES 

4.3.3.1 Zone A 

Il s’agit d’une zone agricole (cultures céréalières notamment) qui couvre principalement la partie 

Ouest (Plaine du Rhône) et Nord (Plaine de la Drôme) de la commune. Cette zone présente un habitat 
diffus où la majorité des habitations existantes dispose d’installations d’assainissement non collectif.  

Toutefois, une extension de réseau est prévue pour effectuer le raccordement d’une 
habitation située dans le Périmètre de Protection Eloignée (PPE) où le raccordement à 

l’assainissement collectif est obligatoire. 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle et des perspectives de développement, le type 
d’assainissement retenu est le suivant en situation actuelle et projetée : 

 

 

 

 

 

4.3.3.2 Zone Ac 

Il s’agit de deux zones de carrières qui couvrent l’extrémité Nord-Ouest de la commune.  

Aucune habitation n’est recensée actuellement sur cette zone. Aucune extension de réseau n’est 

prévue sur cette partie de la commune. 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle et des perspectives de développement, le type 

d’assainissement retenu est le suivant en situation actuelle et projetée : 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.3 Zone Ah 

Il s’agit d’une zone isolée dans la plaine du Rhône comprenant une entreprise (CORIMA Technologie). 

Aucune extension de réseau n’est prévue sur cette partie de la commune. 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle et des perspectives de développement, le type 
d’assainissement retenu est le suivant en situation actuelle et projetée : 

 

 

 

 

TYPE D’ASSAINISSEMENT EN ZONE A 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
sauf si le réseau d’assainissement collectif passe en 

limite de l’unité foncière et si l’ANC n’est pas interdit. 

TYPE D’ASSAINISSEMENT EN ZONE AC 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
sauf si le réseau d’assainissement collectif passe en 

limite de l’unité foncière et si l’ANC n’est pas interdit. 

TYPE D’ASSAINISSEMENT EN ZONE AH 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
sauf si le réseau d’assainissement collectif passe en 

limite de l’unité foncière et si l’ANC n’est pas interdit. 
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4.3.3.4 Zone Ap 

Il s’agit de huit zones agricoles situées au pied des collines de Loriol-sur-Drôme, au Sud-Est de la 

commune. Cette zone présente un habitat diffus où la majorité des habitations existantes dispose 
d’installations d’assainissement non collectif. 

Aucune extension de réseau n’est prévue sur cette partie de la commune. 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle et des perspectives de développement, le type 

d’assainissement retenu est le suivant en situation actuelle et projetée : 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 ZONES NATURELLES 

4.3.4.1 Zone N 

Il s’agit de sept zones naturelles majoritairement boisées situées en périphérie de la ville. Quelques 
habitations sont présentes dans ces zones et sont raccordées pour partie au réseau d’assainissement 

collectif de par la présence du réseau à proximité.  

Aucune extension de réseau n’est prévue sur cette partie de la commune. 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle et des perspectives de développement, le type 

d’assainissement retenu est le suivant en situation actuelle et projetée : 

 

 

 

 

 

4.3.4.2 Zone Nco 

Il s’agit de zones naturelles correspondant aux cours d’eau et massifs forestiers de la commune. 
Aucune habitation n’est recensée actuellement sur cette zone.  

Aucune extension de réseau n’est prévue sur cette partie de la commune. 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle et des perspectives de développement, le type 
d’assainissement retenu est le suivant en situation actuelle et projetée : 

 

 

 

 
 

 
 

 

TYPE D’ASSAINISSEMENT EN ZONE AP 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

sauf si le réseau d’assainissement collectif passe en 
limite de l’unité foncière et si l’ANC n’est pas interdit. 

TYPE D’ASSAINISSEMENT EN ZONE N 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

sauf si le réseau d’assainissement collectif passe en 
limite de l’unité foncière et si l’ANC n’est pas interdit. 

TYPE D’ASSAINISSEMENT EN ZONE NCO 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
sauf si le réseau d’assainissement collectif passe en 

limite de l’unité foncière et si l’ANC n’est pas interdit. 
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4.3.4.3 Zone Np 

Il s’agit d’une zone correspondant au domaine de la Gardette, situé à l’Est de la commune. Ce dernier 
n’est pas raccordé au réseau d’assainissement collectif. Aucune extension de réseau n’est prévue sur 

cette partie de la commune. 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle et des perspectives de développement, le type 

d’assainissement retenu est le suivant en situation actuelle et projetée : 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.4 Synthèse du zonage de l’assainissement 

La synthèse du zonage par zone du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est présentée ci-après.  

 

Tableau 16 : Synthèse du zonage d'assainissement des eaux usées 

Zone du PLU Type d’assainissement retenu 

Zones Urbaines 

UA Assainissement collectif actuel 

UB Assainissement collectif actuel 

UC Assainissement collectif actuel et projeté 

UD Assainissement collectif actuel et projeté* 

UI Assainissement collectif actuel 

Zones à Urbaniser 

AU Assainissement collectif actuel et projeté 

Zones Agricoles 

A Assainissement non collectif** 

Ac Assainissement non collectif** 

Ah Assainissement non collectif** 

Ap Assainissement non collectif** 

Zones Naturelles 

N Assainissement non collectif** 

Nco Assainissement non collectif** 

Np Assainissement non collectif** 

* Sauf zone ANC définie dans la cartographie du zonage 
**Sauf si le réseau d’assainissement collectif passe en limite de l’unité foncière et si l’ANC n’est pas interdit 

 

Le plan de zonage de l’assainissement est disponible en Annexe. 

TYPE D’ASSAINISSEMENT EN ZONE NP 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
sauf si le réseau d’assainissement collectif passe en 

limite de l’unité foncière et si l’ANC n’est pas interdit. 
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4.4 DISPOSITIONS DECOULANT DU ZONAGE DE 
L’ASSAINISSEMENT 

4.4.1 ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

4.4.1.1 Obligation de raccordement 

L’obligation de raccordement au réseau d’assainissement collectif est définie au travers des articles du 

Code de la Santé Publique suivants : 

 Article L. 1331-1 en vigueur au 29/12/2007 : 

« Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux 
usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit 
directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire 
dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. […] 

Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le 
raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès 
des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en 
application de l'article « L. 2224-12-2 » du code général des collectivités territoriales. […] » 

 

 Article L. 1331-8 en vigueur au 01/01/2015 : 

« Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 
1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait 
payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé 
d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une 
proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. » 

 

4.4.1.2 Conditions de raccordement 

4.4.1.2.1 Les déversements 

Le réseau d’assainissement collecte les eaux usées domestiques, comprenant les eaux ménagères 
(lessive, cuisine, toilette, ...) et les eaux vannes (urines et matières fécales). 

Il est cependant formellement interdit de déverser dans le réseau d’assainissement : 

 le contenu des fosses septiques ; 

 l’effluent des fosses septiques ; 

 les ordures ménagères ; 

 les huiles usagées ;  

 les eaux pluviales. 

D’une façon générale, tout corps solide ou susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon 

fonctionnement du réseau. Les restaurants et les cuisines collectives doivent être équipés de bacs 

dégraisseurs régulièrement entretenus. 

Le déversement d’eaux usées industrielles doit être défini par une convention spéciale de 

déversement passée entre le service assainissement et l’établissement industriel.  
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4.4.1.2.2 Les branchements 

Le branchement comprend, depuis la canalisation publique : 

 un dispositif permettant le raccordement au réseau public ; 

 une canalisation de branchement ; 

 un regard de branchement placé de préférence sur le domaine public ; 

 un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble. 

Tout branchement doit faire l’objet d’une demande adressée au service d’assainissement. 

L’acceptation par le service d’assainissement vaut convention de déversement entre les parties. 

 

La réglementation en vigueur concernant les branchements est définie dans les articles du Code de la 

Santé Publique suivants : 

 Article L. 1331-2 en vigueur au 01/01/2015 : 

« Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau 
public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la 
commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et 
y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. 

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la 
commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des 
branchements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces parties de branchements sont incorporées au 
réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la 
conformité. 

La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des 
dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et 
majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil 
municipal. » 

 

 Article L. 1331-4 en vigueur au 31/12/2006 : 

« Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la 
charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-
1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en 
contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de 
fonctionnement. » 

 

 Article L. 1331-5 en vigueur au 10/05/2001: 

« Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises 
hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. » 

 

Si le raccordement n’est pas possible gravitairement, il appartient au propriétaire de mettre en place à 
ses frais un poste de relèvement individuel. 
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4.4.1.2.3 Contrôle des branchements 

Le service d’assainissement peut être amené à effectuer, chez tout usager du service, tout 

prélèvement ou contrôle qu’il estimerait utile. Les agents du service d’assainissement ont accès aux 

propriétés privées pour l’application de cette disposition. Si les rejets ne sont pas conformes, les frais 
de contrôle et d’analyse occasionnés seront à la charge de l’usager. 

La commune peut exiger du propriétaire qu’il remédie aux malfaçons ou aux erreurs constatées et, 
après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables. 

 

4.4.1.2.4 Redevance d’assainissement 

L’usager domestique raccordé à un réseau public d’évacuation des eaux usées est soumis au paiement 

de la redevance d’assainissement défini dans le Code Général des Collectivités Territoriales : 

 Article R. 2224-19 en vigueur au 13/09/2007 : 

« Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la 
perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-
19-1 à R. 2224-19-11. » 

 

4.4.1.2.5 Participation financière des immeubles soumis à l’obligation de raccordement 

La participation financière des immeubles soumis à l’obligation de raccordement est définie dans 
l’article du Code de la Santé Publique suivant : 

 Article L. 1331-7 en vigueur au 01/01/2015 : 

« Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte 
des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, 
l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière 
d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation 
d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à 
verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. 

Toutefois, lorsque dans une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 
du code de l'urbanisme, l'aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public 
de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la 
participation pour le financement de l'assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi 
pris en charge. 

Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation 
mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du 
remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. […] 

Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les 
modalités de calcul de cette participation. » 
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4.4.2 ZONE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

4.4.2.1 Recommandations générales 

Les terrains de recouvrement des dispositifs de traitement doivent rester hors circulation et ne pas 
être plantés d’arbres ou arbustes (en raison des dommages causés par les systèmes racinaires). 

L'arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 précise que les installations 
d'assainissement individuelles devront être situées à une distance minimale de 35 m des 

captages déclarés d'eau utilisés pour l'alimentation humaine. 

Les eaux pluviales ne doivent pas être raccordées aux dispositifs d’assainissement non 

collectif. 

 

4.4.2.2 Prétraitement 

La fosse septique toutes eaux est un dispositif de prétraitement qui reçoit toutes les eaux usées 
domestiques. 

 

4.4.2.3 Traitement 

Le traitement des eaux en sortie de fosse septique est obligatoire. L’épuration est réalisée par 

infiltration dans un ouvrage adapté aux conditions du terrain et au volume d’eau à épurer. 

Les principales filières classiques sont les tranchées d’épandage dans le sol en place, de lits filtrants 

non drainés (filtres à sable), ou de lits filtrants drainés à flux vertical.  

L’arrêté du 27 avril 2012 indique par ailleurs que les eaux usées domestiques peuvent être traitées par 
des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l'écologie et 

de la santé, à l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les installations 
peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l'environnement, selon des modalités 

décrites à l'article 8 de l’arrêté susmentionné. Ces installations (parmi lesquelles des procédés de type 

micro-station, filtre compact, etc.) sont généralement dimensionnées sur la base d’une pièce 
principale = un Equivalent-Habitant (EH). 

L’implantation des dispositifs de traitement doit respecter une distance minimale de 35 m par rapport 
à un captage déclaré d’eau potable, 5 m par rapport à une habitation, 3 m par rapport aux limites de 

propriété, et 3 m par rapport à tout arbre. 

Les caractéristiques principales des filières classiques sont rapportées ci-après. 

 Tranchées d’infiltration à faible profondeur (sol en place) : 

Le sol en place est utilisé comme système épurateur et comme moyen dispersant. 

Les longueurs de tranchées sont définies en fonction de la capacité d’infiltration des eaux par le sol. 

L’épandage souterrain est réalisé par l’intermédiaire de drains d’épandage placés dans un ensemble 
de tranchées.  

 Bases de dimensionnement pour 5 pièces principales : 

 45 ml de tranchées filtrantes ; 

 10 ml de tranchées par pièce supplémentaire ;   

 Dans le cas de sols peu perméables, le dimensionnement de ces tranchées doit être 

revu à la hausse. 

 

 

 Caractéristiques principales : 
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 Profondeur de tranchée : 0,60 à 1 m sous la surface du sol. Le fond de fouille doit 

être horizontal ; 

 Largeur de tranchée : 0,50 m minimum ; 

 Longueur de tranchée : 30 m maximum. Il est préférable d'augmenter le nombre des 

tranchées plutôt que de les rallonger ; 

 Espacement entre tranchées : 1,50 m au minimum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Schéma d'une tranchée d'infiltration (landru.fr) 

 

 Tranchées d’infiltration en terrain pentu (pente supérieure à 5 %) : 

Les tranchées d’infiltration doivent être horizontales et peu profondes, réalisées perpendiculairement à 

la plus grande pente.  

Les bases de dimensionnement sont identiques à celles es tranchées d’infiltration à faible profondeur. 

 Caractéristiques principales : 

 Les tranchées sont séparées par une distance minimale de 3 m de sol naturel, soit 

3,5 m d’axe en axe, et ont une profondeur comprise entre 0,60 et 0,80 m ; 

 Malgré la pente, l’eau ne doit pas avoir de chemin préférentiel dans l’épandage. Le 

départ de chaque tuyau plein du regard de répartition est horizontal sur au moins 

0,50 m. 

 

 Filtre à sable vertical non drainé : 

Dans le cas d'un sol de caractéristiques inappropriées, un sable adapté (siliceux, lavé, et respectant un 
fuseau granulométrique précis) se substitue au sol en place pour recevoir et traiter les effluents 

prétraités.  

 Bases de dimensionnement pour 5 pièces principales : 

 25 m² de surface, (20 m² si moins de 5 pièces) ; 

 5 m2 par pièce principale supplémentaire.  

 Caractéristiques principales : 

 Le fond du filtre à sable doit être horizontal et se situer entre 1,10 m minimum et 1,60 

m maximum sous le terrain naturel ; 

 Le filtre à sable doit avoir, au minimum, une largeur de 5 m et une longueur de 4 m. 

 Si le sol est fissuré, le fond de fouille devra être recouvert d'un géotextile, ou mieux, 

d’une géogrille. 
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Figure 24 : Schéma d'un filtre à sable (mon-assainissement.fr) 

 

 Filtre à sable vertical drainé : 

Le principe est globalement similaire au filtre à sable non drainé, hormis que les effluents traités sont 

repris par des drains disposés en fond de massif filtrant et sont évacués vers des tranchées 

d’infiltration-dispersion, un puits d’infiltration (après autorisation de la collectivité sur la base d’une 
étude hydrogéologique) ou un milieu hydraulique superficiel (après autorisation du propriétaire ou du 

gestionnaire du milieu récepteur). 

Les bases de dimensionnement sont identiques à celles du filtre à sable non drainé. 

 Caractéristiques principales : 

 Fond du filtre : horizontal, entre 1,20 m minimum et 1,70 m maximum sous le terrain 

naturel ; 

 Si le milieu souterrain est vulnérable (nappe et sol fissuré par exemple), mettre un 

film imperméable en fond de fouille, remontant sur les parois verticales. 

 

 

 Tertre d’infiltration : 

Le principe est globalement similaire au filtre à sable non drainé. Le tertre est utilisé lorsque la nappe 

d’eau souterraine est proche de la surface (ou également en cas de substratum rocheux à faible 

profondeur). 

Le lit filtrant est réalisé au-dessus du sol existant. Il peut s’appuyer sur une pente, être en partie 

enterré, ou totalement hors sol, avec en général la nécessité de mettre en place un poste de relevage 
des effluents prétraités si l’habitation n’est pas en surplomb du tertre. 
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 Bases de dimensionnement pour 5 pièces principales pour une perméabilité comprise entre 30 
et 500 mm/h : 

 60 m2 si perméabilité du sol en place comprise entre 30 et 500 mm/h ; 

 20 m2 par pièce supplémentaire, 

 Pour une perméabilité comprise entre 15 et 30 mm/h : 

 90 m2 si perméabilité du sol en place comprise entre 15 et 30 mm/h ;  

 30 m2 par pièce supplémentaire. 

A noter que les dimensions du sommet du tertre sont les mêmes que celles du filtre à sable drainé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Schéma d'un tertre d'infiltration (cc-hucqueliers.fr) 

 

4.4.2.4 Entretien des installations 

L'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif autonome est un élément prépondérant de 

leur bon fonctionnement. 

Les justifications de ces opérations doivent être fournies aux agents du SPANC. 

L'entretien porte essentiellement sur les dispositifs effectuant le prétraitement des effluents présentés 
ci-après. 

Tableau 17 : Entretien préconisé à effectuer 

Equipement Objectif de l'entretien Action d'entretien Périodicité 

Fosse toutes eaux 
Eviter tout entraînement ou tout 
débordement des boues et des 

flottants 
Vidange 

Conseillée au moins tous 
les 4 ans 

Bac dégraisseur 
Eviter toute obstruction, sortie 

de graisse ou de matières 
sédimentaires 

Nettoyage, vidange, 
curage 

Au moins tous les 6 mois 
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4.5 PROGRAMME DE TRAVAUX 

4.5.1 EXTENSION DE RESEAU 

4.5.1.1 Extension Chemin de Laye 

Afin de pouvoir raccorder les logements actuels de cette zone UD, une extension de 600 ml de 
réseau gravitaire en PVC 200 est nécessaire. Cette dernière est présentée ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 26 : Extension de réseau « Chemin de Laye » 

 

L’estimation du coût de cette extension, présentée ci-après, est donnée sur la base des hypothèses 
suivantes : 

 La mise en place d’une installation de chantier et la création d’un plan de récolement ; 

 La pose d’un réseau gravitaire en PVC Ø 200 mm ; 

 La création de 12 branchements ;  

 La réalisation des travaux en période basse de la nappe, ne prenant ainsi pas en compte le 
pompage d’eau de nappe. 

 

L’estimation des coûts pour la réalisation de cette extension est indiquée dans le tableau ci-après. 

600 ml PVC 200 
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Tableau 18 : Estimation du coût de l'opération « Chemin de Laye » 

Opération Coût de l’opération 

Extension de réseau « Chemin de Laye »  
Travaux préparatoires (Installation de chantier, Circulation alternée,  etc.)  
600 ml de réseau en PVC 200 
12 branchements 

175 000 € HT 

Frais divers et maîtrise d’œuvre (15 %) 26 000 € HT 

TOTAL 202 000 € HT 

Montant par branchement 16 800 € HT 
 

4.5.1.2 Chemin du Colombier 

Afin de pouvoir raccorder les logements futurs concernés par l’OAP Chemin du Colombier, au niveau 

de la zone AU, une extension de 65 ml de réseau gravitaire en PVC 200 est nécessaire. Cette 

dernière est présentée ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Extension de réseau « Chemin du Colombier » 

 

L’estimation du coût de cette extension, présentée ci-après, est donnée sur la base des hypothèses 
suivantes : 

 La mise en place d’une installation de chantier et la création d’un plan de récolement ; 

 La pose d’un réseau gravitaire en PVC Ø 200 mm ; 

 La création d’un branchement (réseau interne de la zone AU à la charge du lotisseur);  

 La réalisation des travaux en période basse de la nappe, ne prenant ainsi pas en compte le 
pompage d’eau de nappe. 

 

 

65 ml PVC 200 



COMMUNE DE LORIOL SUR DROME 
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 
 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
MEMOIRE 
GROUPE MERLIN/Réf doc : R51004-ER1-ETU-ME-1-026 - Ind  A . Le 11/12/2017 Page 72/84 

L’estimation des coûts pour la réalisation de cette extension est indiquée dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 19 : Estimation du coût de l'opération « Chemin du Colombier » 

Opération Coût de l’opération 

Extension de réseau « Chemin du Colombier »  
Travaux préparatoires (Installation de chantier, Circulation alternée,  etc.)  
65 ml de réseau en PVC 200 
1 branchement 

20 000 € HT 

Frais divers et maîtrise d’œuvre (15 %) 3 000 € HT 

TOTAL 23 000 € HT 

Montant par branchement 23 000 € HT 
 

4.5.1.3 Chemin de Laye à Chemin St Pierre 

Afin de pouvoir raccorder les logements actuels et futurs concernés de la zone UD située Chemin de 

Laye et Chemin de St Pierre, une extension de 825 ml de réseau gravitaire en PVC 200 est 
nécessaire. Cette dernière est présentée ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Extension de réseau « Chemin de Laye à Chemin de St Pierre » 

 

 

825 ml PVC 200 
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L’estimation du coût de cette extension, présentée ci-après, est donnée sur la base des hypothèses 
suivantes : 

 La mise en place d’une installation de chantier et la création d’un plan de récolement ; 

 La pose d’un réseau gravitaire en PVC Ø 200 mm ; 

 La création de 20 branchements ;  

 La réalisation des travaux en période basse de la nappe, ne prenant ainsi pas en compte le 
pompage d’eau de nappe. 

 

L’estimation des coûts pour la réalisation de cette extension est indiquée dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 20 : Estimation du coût de l'opération « Chemin de Laye à Chemin de St Pierre » 

Opération Coût de l’opération 

Extension de réseau « Chemin de Laye à Chemin de St Pierre »  
Travaux préparatoires (Installation de chantier, Circulation alternée,  etc.)  
825 ml de réseau en PVC 200 
20 branchements 

246 000 € HT 

Frais divers et maîtrise d’œuvre (15 %) 37 000 € HT 

TOTAL 282 000 € HT 

Montant par branchement 14 100 € HT 
 

4.5.1.4 Rue Olivier de Serres 

Afin de pouvoir raccorder les logements actuels de la zone UD située en partie Rue Olivier de Serres, 
une extension de 185 ml de réseau gravitaire en PVC 200 et de 90 ml de réseau de 

refoulement en PE 63 associés à un poste de refoulement est nécessaire. Cette dernière est 
présentée ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Extension de réseau « Rue Olivier de Serres » 

185 ml PVC 200 

90 ml PE 63 

PR projeté 
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L’estimation du coût de cette extension, présentée ci-après, est donnée sur la base des hypothèses 
suivantes : 

 La mise en place d’une installation de chantier et la création d’un plan de récolement ; 

 La pose d’un réseau gravitaire en PVC Ø 200 mm ; 

 La pose d’un réseau de refoulement en PE Ø 63 mm ; 

 La création d’un poste de refoulement ; 

 La création de 10 branchements ;  

 La réalisation des travaux en période basse de la nappe, ne prenant ainsi pas en compte le 

pompage d’eau de nappe. 

 

L’estimation des coûts pour la réalisation de cette extension est indiquée dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 21 : Estimation du coût de l'opération « Rue Olivier de Serres» 

Opération Coût de l’opération 
Extension de réseau « Rue Olivier de Serres»  
Travaux préparatoires (Installation de chantier, Circulation alternée,  etc.)  
185 ml de réseau en PVC 200 
90 ml de réseau en PE 63 
1 Poste de refoulement 
10 branchements 

115 000 € HT 

Frais divers et maîtrise d’œuvre (15 %) 17 000 € HT 

TOTAL 132 000 € HT 

Montant par branchement 13 200 € HT 
 

 Justification du maintien de la zone en ANC 

Les habitations de la zone concernée ont été construites dans les années 2010. Le mode 

d’assainissement qui avait été retenu lors de la construction du lotissement est l’assainissement non 
collectif compte tenu de l’absence de réseau EU à proximité (avant la réalisation de l’extension du 

Chemin des Roches) et de la bonne perméabilité des sols dans cette zone (cf. Figure 30). 

En effet, les sondages effectués dans cette zone ont montré la présence de 0 à 3,5 m d’une couche 

de lœss et limons lœssiques et de lœss argileux rosé avec une infiltration variable de 30 à 200 mm/h. 
La couche lœssique peut ainsi être considérée comme un conducteur des effluents épurés avec une 

perméabilité compatible à la mise en place de dispositifs d’assainissement autonome classiques. 

A noter que lors de la réalisation de l’extension du Chemin des Roches, la commune a décidé de 
maintenir cette zone en ANC compte tenu des coûts qui auraient été imposés aux riverains pour 

déconnecter leurs installations récentes et se raccorder au réseau d’assainissement des eaux usées. 
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Compte tenu du coût élevé des travaux et de la bonne aptitude des sols à l’infiltration dans ce 
lotissement, il est retenu le maintien des dispositifs d’assainissement non collectif.   

Cette opération n’est donc pas retenue dans le présent programme de travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.5 Rue Vincent d’indy 

Afin de pouvoir raccorder les logements actuels de la zone UC située en partie Rue Vincent d’Indy, 
une extension de 100 ml de réseau gravitaire en PVC 200. Cette dernière est présentée ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Extension de réseau « Rue Vincent d’Indy » 

100 ml PVC 200 

Figure 30 : Extrait de la carte d'aptitude des sols à l'infiltration 

Zone concernée 
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L’estimation du coût de cette extension, présentée ci-après, est donnée sur la base des hypothèses 
suivantes : 

 La mise en place d’une installation de chantier et la création d’un plan de récolement ; 

 La pose d’un réseau gravitaire en PVC Ø 200 mm ; 

 La création de 4 branchements ;  

 La réalisation des travaux en période basse de la nappe, ne prenant ainsi pas en compte le 
pompage d’eau de nappe. 

 

L’estimation des coûts pour la réalisation de cette extension est indiquée dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 22 : Estimation du coût de l'opération « Rue Vincent d’Indy» 

Opération Coût de l’opération 

Extension de réseau « Rue Vincent d’Indy»  
Travaux préparatoires (Installation de chantier, Circulation alternée,  etc.)  
100 ml de réseau en PVC 200 
4 branchements 

34 000 € HT 

Frais divers et maîtrise d’œuvre (15 %) 5 000 € HT 

TOTAL 39 000 € HT 

Montant par branchement 9 750 € HT 
 

4.5.1.6 Chemin des Fières 

Afin de pouvoir raccorder l’habitation située dans le Périmètre de Protection Eloignée (PPE) du forage 
de La Négociale, où le raccordement à l’assainissement collectif est obligatoire, une extension de 

380 ml de réseau gravitaire en PVC 200 est nécessaire. Cette dernière est présentée ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Extension de réseau « Chemin des Fières » 

 

380 ml PVC 200 
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L’estimation du coût de cette extension, présentée ci-après, est donnée sur la base des hypothèses 
suivantes : 

 La mise en place d’une installation de chantier et la création d’un plan de récolement ; 

 La pose d’un réseau gravitaire en PVC Ø 200 mm  

 La création d’un branchement ;  

 La réalisation des travaux en période basse de la nappe, ne prenant ainsi pas en compte le 
pompage d’eau de nappe. 

 

L’estimation des coûts pour la réalisation de cette extension est indiquée dans le tableau ci-après. 

Tableau 23 : Estimation du coût de l'opération « Chemin des Fières » 

Opération Coût de l’opération 

Extension de réseau « Chemin des Fières » 
Travaux préparatoires (Installation de chantier, Circulation alternée,  etc.)  
380 ml de réseau en PVC 200 
1 branchement 

102 000 € HT 

Frais divers et maîtrise d’œuvre (15 %) 15 000 € HT 

TOTAL 117 000 € HT 

Montant par branchement 117 000 € HT 
 

Compte tenu du coût élevé des travaux pour le raccordement d’une seule habitation, cette 

solution n’est pas retenue.  

 

Le raccordement de l’habitation présente dans le Périmètre de Protection Eloignée du forage de la 

Négociale, sera effectué par le Sud lorsque l’extension de la zone de Champgrand et du réseau 
d’assainissement associé sera réalisée.  
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Figure 33 : Raccordement de l’habitation par l’extension de la zone de Champgrand  

 

4.5.1.7 Synthèse 

Les travaux nécessaires au raccordement à l’assainissement collectif de l’ensemble des habitations 
visées précédemment sont synthétisés ci-après. 

Tableau 24 : Synthèse des travaux d’extension sur la commune de Loriol-sur-Drôme 

Opération Coût de l’opération 

Extension de réseau « Chemin de Laye »  202 000 € HT 

Extension de réseau « Chemin du Colombier »  23 000 € HT 

Extension de réseau « Chemin de Laye à Chemin de St-Pierre » 282 000 € HT 

Extension de réseau « Rue Vincent d’Indy » 39 000 € HT 

TOTAL  546 000 € HT 

 

 

 

 

 

EXTENSIONS DE RESEAU 

L’estimation du coût total pour la réalisation des travaux d’extension du réseau est 

d’environ 550 000 € HT. 

Extension zone 
de Champgrand 

Raccordement 
par le Sud 
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Ces extensions permettront le raccordement d’environ 40 logements au réseau d’assainissement 
collectif. 

En prenant en compte une occupation par logement de 2,5 habitants, une consommation moyenne de 

150 L/j/hab et un ratio de pollution de 60 g DBO5/habitants les extensions de réseau entraineront : 

 15 m3/j supplémentaires en entrée de STEP ; 

 6 kg de DBO5/j supplémentaires en entrée de STEP. 

  

 

4.6 RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

La Commune de Loriol-sur-Drôme a souhaité mettre à jour son Schéma Communal 
d’Assainissement (SCA), dont la dernière version a été réalisée en 2007 par le bureau d’études 

« Structures Etudes Diagnostics (SED) - Ingénierie Conseil ».  

L’objet de cette étude a été de réaliser un diagnostic du fonctionnement des systèmes 

d’assainissement à l’échelle communale et de produire un programme d’aménagement des 
ouvrages d’assainissement collectif.  

Cette étude comporte, pour rappel, les phases suivantes : 

 Phase 1 : Analyse et étude des documents existants, 

 Phase 2 : Réalisation d’une campagne de mesures sur le réseau d’eaux usées, 

 Phase 3 : Exploitation des données des investigations complémentaires, 

 Phase 4 : Elaboration du programme de travaux et du zonage d’assainissement. 

 

Le programme de travaux présenté ci-après, correspond aux choix de la commune des scénarii 
présentés en Phase 4 du SCA. Les parties suivantes ne présentent que la synthèse des propositions 

retenues. Il convient de se référer au rapport de Phase 4 du SCA afin de disposer du descriptif de 
chaque scénario proposé. 

 

Compte tenu du montant élevé du programme de travaux, il est proposé une planification jusqu’en 

2030. La planification est proposée en fonction de la priorité définie avec : 

 Priorité 1 : 2017, 2018,  2019 ; 

 Priorité 2 : 2020 – 2024 ; 

 Priorité 3 : 2025 – 2029. 
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Tableau 25 : Synthèse du programme de travaux 

Opération Priorité Coût Gains associés 

Extensions de réseau  

Extension de réseau « Chemin de Laye à 
Chemin de St-Pierre » 

2 282 000 € HT 20 logements raccordés 

Extension de réseau « Rue Vincent d’Indy » 

3 

39 000 € HT 4 logements raccordés 
Extension de réseau « Chemin de Laye »  202 000 € HT 12 logements raccordés 
Extension de réseau « Chemin du Colombier » 23 000 € HT 5 logements raccordés 

Sous-total - 546 000 € HT 41 logements raccordés 
Travaux de réduction des ECPP 

Branchement Base ITM 

1 

49 000 € HT ECPP : 48,0 m3/j 

ZA Champgrand 181 000 € HT ECPP : 33,1 m3/j 

RD104, Rue des Treilles et Rue du Temple 25 000 € HT ECPP : 21,3 m3/j 

Branchement Chemin du Colombier A définir ECPP : 15,4 m3/j 

Rue Général Truscott 
2 

156 000 € HT ECPP : 31,9 m3/j 

Branchement Rue Etienne Martin p.m. ECPP : 1,9 m3/j 

ZA Blaches 

3 

80 000 € HT ECPP : 13,7 m3/j 

Rue Marcel Pagnol + Branchement Lorifruit A définir ECPP : 11,5 m3/j 

Rue de la Faurie A définir ECPP : 9,4 m3/j 

RN7 101 000 € HT ECPP : 6,7 m3/j 

Chemin de Tournol 4 000 € HT ECPP : 5,8 m3/j 

Grande Rue A définir ECPP : 3,8 m3/j 

Sous-total - 596 000 € HT ECPP : 202,5 m3/j 
Travaux de réduction des surfaces actives 
Reprise des anomalies sous domaine public 1 12 000 € HT SA : 1 202 m² 

Sous-total - 12 000 € HT SA : 1 202 m² 
Travaux de de suppression des sources de pollution 
Suppression des mauvaises connexions  1 10 000 € HT - 

Sous-total - 10 000 € HT - 
TOTAL TRAVAUX 1 164 000 € HT - 

 

 

Le plan du programme de travaux est disponible en Annexe. 
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4.6.1 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

4.6.1.1 Réhabilitation des dispositifs non conformes 

Sur les zones d’assainissement non collectif, la diminution des rejets diffus dans le milieu naturel 
passe par la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif présentant des 

dysfonctionnements ou non conformes à la réglementation. Il est notamment primordial de supprimer 
tous les rejets directs dans les cours d’eau et dans les sols (avec ou sans prétraitement en fosse 

septique ou toutes eaux). 

Les installations révélées non conformes devront ainsi faire l’objet, après contrôles, de travaux 

correctifs. 

 

4.6.1.2 Investissements 

Les frais d’investissement et d’amortissement des installations sont à la charge des propriétaires.  

Le coût moyen hors taxe, pose comprise, d’un dispositif complet avec fosse toutes eaux et massif 

filtrant est estimé de 8 000 à 9 000 € HT (filières classiques de type épandage ou filtre à sable non 

drainé). 

Dans un contexte défavorable (fortes contraintes d’espace, de topographie, de nature ou d’occupation 

des sols, de milieu récepteur, …etc.), ces coûts peuvent aller jusqu’à 15 000 € HT par installation. 

 

4.6.1.3 Mises en conformité 

Les frais de mise en conformité des installations sont à la charge des propriétaires. 

 

4.6.1.4 Entretien 

L’entretien recouvre essentiellement la vidange de la fosse toutes eaux, mais aussi celle du bac à 

graisse et autres opérations telles que le nettoyage ou le remplacement du matériau du préfiltre et le 

curage de certaines canalisations. 

A titre indicatif, la vidange d’une fosse septique ou d’une fosse toutes eaux, qui doit être réalisée au 

moins tous les 4 ans, se situe dans une fourchette de 300 € TTC par opération.  
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5 ANNEXES 

5.1 DECISION PREFECTORALE N° 2017-ARA-DUPP-460 



Auvergne-Rhône-Alpes

Décision en date du 19 septembre 2017 page 1 sur 4

Décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale

après examen au cas par cas, relative 

à la révision du zonage d'assainissement

des eaux usées et des eaux pluviales

de la commune de Loriol-sur-Drôme (Drôme)

Décision n° 2017-ARA-DUPP-460



DÉCISION du 19 septembre 2017

après examen au cas par cas

en application de l’article R122-18 du code de l’environnement

Le président de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général
de l’environnement et du développement durable,

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, L.122-5, R. 122-17 et R. 122-18 ;

Vu l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le  décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de l’environnement
et du développement durable ;

Vu  l’arrêté  du  12  mai  2016  portant  nomination  des  membres  des  missions  régionales  d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;

Vu la décision prise par la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes dans sa
réunion du 14 mars 2017 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2
octobre 2015 sus-cité ;

Vu la  demande enregistrée  sous  le  n°2017-ARA-DUPP-00460,  déposée par  la  commune de Loriol-sur-
Drôme (Drôme) le 19 juillet 2017, relative à la révision de son zonage d'assainissement des eaux usées et
des eaux pluviales ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes du 17 août 2017 ;

Considérant que la commune de Loriol-sur-Drôme est équipée d’un réseau d’assainissement important,
comportant 40 kilomètres de réseau enterré pour l’eau pluviale et 44 kilomètres de réseau séparatif pour le
réseau d’assainissement collectif ;

Considérant l’adéquation  du  zonage  d’assainissement  avec  le  règlement  graphique  du  Plan  local
d’urbanisme (PLU) de la commune, notamment le raccordement existant et futur de l’ensemble des zones U
(urbanisées) et AU (à urbaniser) du PLU ;

Considérant les capacités de traitement de la station d’épuration évaluées à 12 000 équivalents habitants,
son bon fonctionnement général relevé par les dernières données d’autosurveillance et la capacité de cet
équipement à recevoir les effluents à venir prévus dans le cadre des projections démographiques annoncées
par le Plan Local d’Urbanisme ;

Considérant les équipements en bassins de rétention de la commune et le programme de réalisation de
bassins de rétention complémentaires destiné à répondre aux enjeux liés aux eaux de ruissellement et  à la

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Zonages d’assainissement de la commune de Loriol-sur-Rhône (26)
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saturation constatée du réseau ;

Considérant l’objectif de compatibilité des zonages et du schéma d’assainissement avec la carte d’aptitude
des sols à l’infiltration ;

Considérant que le dossier de demande précise que le zonage d’assainissement révisé est compatible avec
les orientations du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la rivière Drôme ;

Considérant la contribution du projet de zonage d’assainissement à la préservation du périmètre de captage
de « La Négociale » situé au niveau de la zone industrielle de Champgrand ;

Considérant qu’au regard  de l’ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire et des connaissances
disponibles à ce stade, le projet de révision du zonage d'assainissement des eaux usées et des eaux de
pluie  de la  commune de Loriol-sur-Drôme n’est  pas  de nature à  justifier  la  réalisation d’une évaluation
environnementale.

DÉCIDE :

Article 1er

Sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, la procédure  de révision du
zonage d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de Loriol-sur-Drôme
(Drôme), objet  de  la  demande  n°2017-ARA-DUPP-00460, n’est  pas  soumise  à  évaluation
environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas la procédure objet de la présente décision des autorisations et avis
auxquels elle peut être soumise par ailleurs.

Article 3

En application de l’article  R122-18 du code de l’environnement, la présente décision sera mise en ligne et
jointe au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Le président de la mission régionale d’autorité
environnementale Auvergne-Rhône-Alpes,

Jean-Pierre NICOL

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Zonages d’assainissement de la commune de Loriol-sur-Rhône (26)
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

La décision soumettant à évaluation environnementale peut également faire l’objet d’un recours contentieux
formé dans les mêmes conditions. Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à
compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du
rejet du recours gracieux. 

La décision dispensant d’évaluation environnementale ne constitue pas une décision faisant grief mais un
acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est
susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision approuvant le projet.

Où adresser votre recours     ?

• Recours gracieux

Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
siège de Clermont-Ferrand
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

• Recours contentieux

Monsieur le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
CS 90129
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Zonages d’assainissement de la commune de Loriol-sur-Rhône (26)
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5.2 PLAN DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 



Département de la Drôme

COMMUNE 
DE LORIOL SUR DRÔME

SCHEMA COMMUNAL D'ASSAINISSEMENT

PHASE 4 : ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USEES

Plan d'ensemble ECHELLE :

NOM DU FICHIER :

GROUPE MERLIN/Réf doc : R51004 - ER01 - ETU - PG - 1 - 025

ZI Bois des Lots
Allée du Rossignol

26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Téléphone : 04-75-04-78-24
Télécopie : 04-75-04-78-29

Ind Etabli par Approuvé par Date Objet de la révision
05/04/2017
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A. JACQUIN

( Regard eaux usées

UT Station d'épuration

Poste de refoulement

∏ Déversoir d'orage

Conduite de refoulement

Conduite d'eaux usées privée

Conduite d'eaux usées

Réseau d'assainissement
Le plan du réseau est issu des données de SUEZ puis de la SAUR

Zonage du PLU

Zonage d'assainissement collectif

Zonage d'assainissement collectif projeté

Zonage d'assainissement non-collectif

Assainissement non-collectif interdit dans l'emprise du PPE

Emprise du Périmètre de Protection Eloignée du forage de La Négociale

Détermination du zonage d'assainissement

1 / 5 000

Extension de réseau gravitaire

11/05/2017A. MARTYB Modifications suite aux remarques du M.O.A. JACQUIN

12/07/2017A. MARTYC Intégration de la dernière version du zonage PLUA. JACQUIN
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5.3 PLAN DU PROGRAMME DE TRAVAUX 
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COMMUNE 
DE LORIOL SUR DRÔME

SCHEMA COMMUNAL D'ASSAINISSEMENT

PHASE 4 : PROGRAMME DE TRAVAUX
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ZOOM CENTRE-VILLE

( Regard  e aux usées

∏ Déve rsoir d 'orage

Poste  d e refoule m ent

UT Station d 'épuration

Cond uite d 'eaux usées

Cond uite d 'eaux usées privée

Cond uite d e  re foulem ent

Réseau d'assainissement
Le  plan d u réseau e st issu d es d onnées d e SU EZ puis d e la SAU R

Etiquette descriptive des travaux préconisés :

Type d 'inte rvention

Détail d e s travaux

Montant estim é d e  l'inte rve ntion

Gains associés

Localisation

Couleur des étiquettes selon l'ordre de priorité :

PRIORITE 1
2017 - 2019

PRIORITE 2
2020 - 2024

PRIORITE 3
2025 - 2034

- Rése au gravitaire 425 m l
en P V C 200
- 13 Branchem e nts
- Fraisage d e s d épôts
- Reprise  d e  6 regard s et d e s
jonctions avec canalisations

REHABILITATION PONCTUELLE
ZA CHAMPGRAND

Gain ECP P
33.1 m ³/j

Coû t : 181 000 € HT

- Rése au gravitaire 365 m l 
en P V C 200
- 11 Branchem e nts

RENOUVELLEMENT DU RESEAU
ZA Blaches

Gain ECP P
13.7 m ³/j

Coû t : 80 000 € HT 

- Rése au gravitaire 63 m l 
en P V C 200

EXTENSION DE RESEAU
Chemin du Colombier

1 Brcht
Coû t : 23 000 € HT

- Rése au gravitaire 825 m l 
en P V C 200

EXTENSION DE RESEAU
Chem. de Laye à Chem. St-Pierre

20 Brchts
Coû t : 282 000 € HT

- Rése au gravitaire 130 m l
en P V C 250
- Renouvellem e nt d u réseau
privatif d e la "Base  ITM" 
à la charge d u particulie r

RENOUVELLEMENT DU RESEAU
BASE ITM

Gain ECP P
48.0 m ³/j

Coû t : 49 000 € HT

- Rése au gravitaire 400 m l
en P V C 200
- 7 Branchem ents

RENOUVELLEMENT DU RESEAU
Rue du Général Truscott

Gain ECP P
31.9 m ³/j

Coû t : 156 000 € HT

RENOUVELLEMENT DU RESEAU

Gain ECP P
21.3 m ³/j

Coû t : 25 000 € HT 

RD104, Rue des Treilles et Rue du Temple 
- Rése au gravitaire 45 m l 
en P V C 200
- 1 Manche tte inox

- 20 branchem e nts à vérifier

ENQUETE DE BRANCHEMENTS
Grande Rue

Gain ECP P
3.8 m ³/j

Coû t : A d éfinir

- 1 Manche tte inox

REHABILITATION DU RESEAU
Chemin de Tournol

Gain ECP P
5.8 m ³/j

Coû t : 4 000 € HT

- Rése au gravitaire 230 m l 
en Fonte  250

REHABILITATION DE RESEAU
RN7

Gain ECP P
6.7 m ³/j

Coû t : 101 000 € HT

- Rése au gravitaire 380 m l 
en P V C 200
- 10 Branchem e nts

ITV / REHABILITATION
Rue Marcel Pagnol / Brcht LORIFRUIT

Gain ECP P
11.5 m ³/j

Coû t : 154 000 € HT (ind icatif)

Inspe ction cam éra à réaliser sur 380 m l

- Etud e sur branchem e nt en
 périod e d e  nappe haute
 - Réhabilitation

ENQUETE DE BRANCHEMENT
Chemin du Colombier

Gain ECP P
15.4 m ³/j

Coû t : A d éfinir

- Etud e sur branchem e nt en
 périod e d e  nappe haute
 - Réhabilitation

ENQUETE DE BRANCHEMENT
Eue Etienne Martin (partie privée)

Gain ECP P
1.9 m ³/j

Coû t : p.m . (privé)

- Reprise  étanchéïté 13 boites d e branche m ent
- Reprise  étanchéïté d e 9 tam pons
- Déconnexion gouttière (école publiq ue)
- Obturation tuyau ouvert sur la chaussée

TRAVAUX PONCTUELS EN DOMAINE PUBLIC 
Selon les résultats des tests à la fumée

Gain SA
1 202 m ²

Coû t : 12 000 € HT

.! Tam pon

_̂ Gouttière

"J Boite d e  branche m ent

!!# Autre : trou d ans la chaussée  raccord é à l'EU

Anomalies constatées suite aux tests à la fumée (en domaine public)
Le  rapport d e fum igation a été réalisé par SU EZ Eau France e n septem bre  2016

- Rése au gravitaire 400 m l
en P V C 200
- 7 Branchem ents

RENOUVELLEMENT DU RESEAU
Rue du Général Truscott

Gain ECP P
31.9 m ³/j

Coû t : 156 000 € HT

1 / 5 000

- Rése au gravitaire 600 m l 
en P V C 200

EXTENSION DE RESEAU
Chemin de Laye

12 Brchts
Coû t : 202 000 € HT

- Rése au gravitaire 100 m l 
en P V C 200

EXTENSION DE RESEAU
Rue Vincent d'Indy

4 Brchts
Coû t : 39 000 € HT

Extension gravitaire

03/02/2017A. MARTYB Mod ifications suite  aux re m arq ue s d u M.O.A. JACQU IN
13/04/2017A. MARTYC Mod ifications suite  aux re m arq ue s d u M.O.A. JACQU IN

- 15 branchem e nts à vérifier

ENQUETE DE BRANCHEMENTS
Rue de la Faurie

Gain ECP P
9.4 m ³/j

Coû t : A d éfinir

11/05/2017A. MARTYD Mod ifications suite  aux re m arq ue s d u M.O.A. JACQU IN

- Déconnexion d e rése au EU  raccord é
 sur une grille  d 'eaux pluviales
- Mise en oeuvre d 'une cond uite  sur 5 m l 
à raccord er au rése au d 'assainissem ent

TRAVAUX DE DECONNEXION
Impasse de la Poste / Passage Abbé Moutier

Gain ECP P
-

Coû t : 10 000 € HT 

VOIR ZOOM CENTRE-VILLE

12/07/2017A. MARTYE Mod ifications d e s e xte nsions suite à la d ernière ve rsion d u PLUA. JACQU IN


